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     पर्स्तावना 
 

आवश्यकतेनुसार िविवध पर्संगांना साजेसे िविवध पर्कारचे पिरधान उपयोगात येतात.  कमीत 

कमी िकमतीला िविवध पातळीवर पुनचर्कर्ीकरण केलेले पाणी िविवध पर्कारे त्याच्या िपण्याच्या दजार्च े

आ ासन न दतेा वापरण े शक्य आह.े उच्च दजार्चे िपण्यायोग्य पाणी वेगाने पर्साधनगृहात टाकणे 

(Flush) गाडया धुण,े बागकाम इत्यािदसाठी न वापरणे ह ेदरूदृ ीन ेशहाणपणाचे आह.े 

 मध्यम गाळलेले पाणी वापरुन असे हतेू साध्य करता येऊ शकतील.  अशा िवचारपूवर्क 

कायर्वाहीमुळे फक्त बहुमूल्य पाणीच वाचणार नाही तर जलवािहन्या, मलवािहन्या, जलपर्िकर्या पर्कल्प 

आिण पयार्याने पयार्वरणाचे सुध्दा आयमुार्न वाढेल.  

 िनसगार्तील जीवसृ ी िजवंत राहण्यासाठी अनेक नैसिगक ोतांचा उपयोग अशा पर्कारे होणे 

आवश्यक आह ेकी त्यामुळे ते अिधक कालावधीपयर्ंत उपलब्ध होतील ही काळाची गरज आह.े उि   

साध्य करण्यासाठी पाण्यावर पुनचर्कर्ीकरण करणे हा एक मागर् आह.े 

 पाण्याची कमतरता, वाढती लोकसंख्या जलशुध्दीकरणाचा वाढता खचर्, पाणी वाटपाचा खचर् 

मलपर्वाहाची िवल्हवेाट लावणे आिण पयार्वरणाचे रक्षण करणे, इत्यादी बाबी िवचारात घऊेन गर् े

पाण्यावर पुनचर्कर्ीकरण करण्यासाठीच्या उपिवध ची आखणी करण्यात आली आह.े 

 बहुकदर्ी िनवासी व ावसाियक इमारतीतील गर् ेपाण्यावर पुनचर्कर्ीकरण करण्यास ह ेउपिवधी 

मागर्दशर्क आहते.  इमारत बांधकाम उ ोग पर्णाली संकलपक, चालक व िनयंतर्क यांना उपयोग व्हावा 

असा हतेू आह.े 

 गर्े पाणी पुनचर्कर्ीकरणाच्या हया उपिवधीचा हते ूअसा आह ेकी सतत योग्य दजार्च्या पाण्याचा 

पुरवठा होईल आिण पाण्याची काट जोडणी (Cross connection) िकवा पाण्याचा अयोग्य वापर 

टाळण्यासाठी त्यात पुरेशी वस्था आह.े  

 जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनरुत्थान मडंळांतगर्त आिथक मदत मागताना कदर् शासन व 

महारा  शासन यांच्याशी केलेल्या लेखी संमती ज्ञापनात नमूद केलेल्या बांिधलकीचा एक भाग म्हणनू 

मुंबई महानगरपािलकेने ह ेपाऊल उचलले आह.े  िनवासी इमारतीतील गर् ेपाणी व काळे पाणी यांच े

पुनचर्कर्ीकरण हा संमती ज्ञापनातील पयार्वरणसापेक्ष (Eco Housing) घरांचा एक भाग आह.े 

 महानगरपािलकेच्या ह ीतील  िनवासी व ापारी इमारत मध्ये गर् े पाणी पुनचर्कर्ीकरण व 

पुनवार्पर पर्वितत करण्यासाठी व त्यात िनयिमतता आणण्यासाठी िविश  उपिवधी असण े अपेिक्षत 



आह.े  तथािप पुनचर्कर्ीकरणाच्या दृ ीन े दोन्ही िवभागासाठीची बाब एकच आह.े  त्यामुळे सामाईक 

उपिवधी पर्स्तािवले आहते. 
 

पिरिश  'अ' उपिवधीमध्ये पर्स्तािवल्यापर्माणे संकल्पनात्मक गर् ेपाण्याच्या पुनवार्पराची मांडणी 

पिरिश  'ब'  गर्े पाणी पुनचर्कर्ीकरण कदर्ातून वाहून जाणा-या पाण्याची  वैिश ये 

नागरी स्थािनक संस्थेसाठी आदशर् िनयमावली 

(गर्े पाणी पुनचर्कर्ीकरण व जल उतेजन उपिवधी) 

a) गर्े पाण्यातील कच-याच/े ावसाियक कच-याच े िकवा इतर कच-याचे दीघर् कालावधीसाठी, 

अिनयिमत कालावधीसाठी िकवा तात्पुरते गर्े पाण्यात/मलिनःसारण यंतर्णेत िवसजर्न करण्यास 

मान्यता दणे.े 

b)  बाब नुसार ावसाियक कच-याच्या दजार्ची िनयिंतर्त कचरा/सशतर् कचरा आिण मनाई केलेला 

कचरा अशी पर्तवारी ठरिवणे. 

c) िवशेष कसोटीनुसार घरगुती/ ावसाियक गर्े पाणी िवसजर्नाची वगर्वारी 

d) मलपर्वाह व गर्े पाण्याचा िपण्या ितिरक्त इतर वापरासाठी पुनवार्पर करण्याची मान्यता दणे्यापूव  

त्यावर पूवर्पर्िकर्या करणे 

e) मलपर्वाह पुनचर्कर्ीत पाणी आिण औ ोिगक कच-याचे िवसजर्न यांचा पर्वाह व दजार् याचंे मोजमाप 

करण्यासाठी पर्वाहमापक नमुने गोळा करणारे यंतर् िकवा इतर सामगर्ीची स्थापना करणे. 

f) मलिनःसारण यंतर्णेत िवसजर्नासाठी मान्यता दणे्यापूव  वग करणापर्माणे गर् े पाणी व मलपर्वाह  

यांच्यावर पूवर्पर्िकर्या करणे. 

g)  िपण्यायोग्य व न िपण्यायोग्य पाणी यांचे स्वतंतर् नळकाम 

   h) उपिवधीमधील अट च्या अंमलबजावणीची खातरजमा करण्यासाठी औ ोिगक कच-याच्या  

िवसजर्नाचे नमुने गोळा करणे व त्यावर लक्ष ठेवण.े 

i)  बृहन्मुंबई महानगरपािलकेतफ  पुनचर्कर्ीकरण पध्दतीसाठी औ ोिगक कचरा िवसजर्न करण्यास  

मान्यता दणेे अथवा नकार दणे.े 

j)   पर्शासनांचा आिण संिनयंतर्णाचा खचर् भागिवण्यासाठी कर लादण े

k)  औ ोिगक कचरा व घरगुती कचरा िनमार्ंत्यासाठी कचरा कमी करणे व वस्थापन कायर्कर्म     

     आखणे 

 l)  पुनचर्कर्ीकरण पर्िकर्या केलेल्या पाण्याचा िपण्या ितिरक्त वापर करण्यास पर्ोत्साहन दणे.े 



m) पुनचर्कर्ीत पाणी िपण्या ितिरक्त वापरण्यासाठी जकातकर व मलिनःसारण करात फायद.े 

बृहन्मुंबई महानगरपािलकेच्या ह ीसाठी ह ेआदशर् उपिवधी बनिवण्यात आले आहते.  ह ेआदशर् 

उपिवधी  राज्यातील नागरी स्थािनक पर्ािधकरण आिण भारतातील कदर्शािसत पर्दशेाकड े िशफारस 

करण्यासाठी वापरले जातील. 

ाख्या 

1. या उपिवधीमध्ये  

"पर्वेश िबद"ू म्हणजे अशी जागा जथेून महानगरपािलकेच्या पर्माणकाच्या गरजा पूणर् करणा-

या खाजगी मलिनःसारण वािहनीच्या िनिरक्षणासाठी, सफाईसाठी व पिररक्षणासाठी पर्वेश िमळेल.  

(यात नमुन ेिकवा मोजमाप समािव  असेल) आिण त्याला "िवसजर्न" पूव चे मुख ार संबोधले जाईल.   

"मान्य" म्हणजे बृहन्मुंबई महानगरपािलकेच्या पर्ािधकृत अिधका-याने िदलेली लेखी मान्यता. 

"पर्ािधकृत अिधकारी" म्हणजे बृहन्मुंबई महानगरपािलकेच्या महापािलका आयुक्तांनी 

उपिवधी अंतगर्त पर्ािधकृत अिधकारी म्हणून िनयुक्त केलेली क्ती. 

"वैिश य" म्हणजे अनुसूची 'ब' मध्ये संदिभत केलेल्या ाविसयक गर्े पाणी/घरगुती गर्े 

पाण्याचे भौितक व रासायिनक वैिश ये. 

"िवसजर्न वस्थापन आराखडा" म्हणजे महानगरपािलका मलिनःसारण पर्णालीच्या 

पुनचर्कर्ीत  पाणी पर्िकर्या कदर्ातून बाहरे पडणा-या आिण महापािलकेच्या मलपर्वाह यंतर्णेत िवसिजत 

होणा-या पाण्याचे संिनयंतर्ण योजना व िनयंतर्ण करणारा आराखडा.  "िवसजर्न" िकवा "कच-याच े

िवसजर्न" म्हणजे इमारतीतील कचरा गर् ेपाणी यतंर्णेत (System) हलिवणे िकवा यंतर्णेच्या सहाय्याने 

हलिवणे. 

"तोडण"े म्हणज ेगर् ेपाणी यंतर्णेपासून खाजगी मलपर्वाह वािहनी पर्त्यक्ष तोडण ेआिण/अथवा 

मोहोरबंद करणे (Seal) "घरगुती गर्े पाणी" म्हणजे फक्त िनवासी वापरातूनच िवसिजत झालेले 

ठरािवक पर्कारचे गर्े पाणी िकवा इतर आवारातून िवसिजत झालेले त्याच पर्कारचे गर्े पाणी म्हणज े

जलकंूड (Sinks) टब, ान व धणुे याकिरता वापरलेल्या पाण्याचा यात अंतभार्व आह.े 

"औ ोिगक/ ावसाियक आवार" म्हणजे कोणतेही आवार  ज्याचा वापर (फाय ाकिरता अथवा 

फाय ा ितिरक्त कोणताही ापार, वसाय, िशक्षण, संशोधन अथवा उ ोग चालिवण्यासाठी केला 

जात आह ेअथवा करण्यात येणार आह.े 

ावसाियक कचरा िकवा कचरा म्हणज े एखादया ावसाियक कदर्ातून काढून टाकलेला 

कचरा िकवा इतर आवारातून िवसिजत केलेले दर्वरुप गर्े पाणी ज्यात दर्ा  अथवा िवदर्ा  पदाथर् 



आहते िकवा ावसाियक आवारातून कोणताही ापार अथवा वसायाची पर्िकर्या िकवा पर्चालन 

सुरु असताना िकवा एखादी पर्ाकृितक िकर्या िकवा सारख्याच पर्कारचे पर्चालन सुरु असताना सोडण्यात 

येणारे गर् ेपाणी. 

"िनिरक्षक" म्हणजे महापािलका आयुक्तानंी या उपिवधीसाठी लेखी स्वरुपात नेमणूक केली 

आह ेअसा कोणीही. 

"ISO 5667" म्हणजे आंतरारा ीय पर्माणक ISO 5667-1994 पाण्याचा दजार् – नमुने 

यांच्या कोणत्याही सुधारणसेह संपूणर् नवीनतम आवृ ी. 

 

भाग 1 – 1980 नमुना गोळा करण्याच्या कायर्कर्मांच्या आखणीबाबत मागर्दशर्न 

भाग 2 -  1991 नमुना गोळा करण्याच्या तंतर्ाबाबत मागर्दशर्न 

भाग 3 – 1994 नमुना हाताळण्याबाबत व जतन करण्याबात मागर्दशर्न 

भाग 10- 1992 गर्े पाण्याच्या नमुन्याबाबत मागर्दशर्न 

"ISOTR 9824"  म्हणज े आंतररा ीय पर्माणक ISOTR 9824 उघडया जलमागार्तून 

वाहणा-या दर्वाचे मोजमाप यांच्या कोणत्याही सुधारणसेह संपूणर् नवीन आवृ ी. 

 भाग 1 - 1990 बंद निलकामंधील मोकळा पृ  पर्वाह मोजण्याच्या पध्दती 

 भाग 2 – 1990 बंद निलकांमधील मोकळा पृ  पर्वाह मोजण्याची सामगर्ी 

 "पर्योगशाळा" म्हणज े औ ोिगक गर् े पाणी अथवा इतर गर्े पाणी नमुन्याचंी चाचणी 

करण्यासाठी परवानगी िदलेली संस्था हया उपिवधीच्या हतेूसाठी 

 "परवाना" म्हणजे औ ोिगक गर्े पाणी अथवा इतर गर्े पाण्याची िवल्हवेाट  लावण्यासाठी 

महानगरपािलका आयुक्तांनी लेखी स्वरुपात िदलेली परवानगी िजथ े िनगर्िमत केल्यानंतर वािषक 

नुतनीकरण केले जात.े  

 "एकतर् गोळा होण्याची मयार्दा" म्हणजे िवसजर्नाच्या कोणत्याही एका जागवेरुन िकवा 

िविवध जागांवरुन एकितर्तपणे 24 तासांच्या कालावधीत कोणत्याही गणुधमार्चे एकतर् गोळा झालेले गर् े

पाणी ज्यास गर् ेपाणी पर्णालीमध्ये सोडण्यास परवानगी दतेा येईल. 

 "जास्तीत जास्त संहतीकरण" म्हणजे कोणत्याही गणुधमार्च े उल्लंघन होणार नाही असे गर् े

पाण्यातील अत्युच्च  संहतीकरण. 

 "सूचना" म्हणजे महापािलका आयुक्तांनी िकवा त्यांनी पर्ािधकृत केलेल्या अिधका-यांनी 

मालम ा दावेदारांना आवारात पुनचर्कर्ीत सुिवधा पुरिवण्यासाठी िनगर्िमत केलेले लेखी पतर्.   



 "ताबेदार" म्हणजे कोणीही एखादा जो आ ोिगक कदर्, िनवासी संकुल िकवा आवार 

हयाच्यासाठी मालक म्हणून िकवा भाडेतत्वावर िकवा भाडेप यावर िकवा इतर कोणत्याही मागार्ने 

एखादया उ ोग/आवार िकवा त्यातील काही भाग ताब्यात असेल तर त्याला तावेदार म्हणतात. 

 " क्ती" म्हणजे केवल, महानगरपािलका आिण त्याचपर्माणे मंडळ  जसे संयुक्त िनगम अथवा 

संस्थािपत िकवा भागीदारी संस्था. 

 "िवसजर्न िठकाण" म्हणज ेअसे पर्त्यक्ष िठकाण जेथ े ावसाियक गर्े पाणी, गर्े पाणी पर्णाली 

मध्ये पर्वेश करते.  

 "पूवर् पर्िकर्या" पर्णालीत सोडण्यापूव  ावसाियक गर्े पाणी अथवा गर्े पाण्यातील कोणतेही 

गुणधमर् कमी करण्यासाठी केलेली आखणी. 

 आवार म्हणज े

अ) अशी मालम ा जी एका वेगळया िशषर्क पतर्ाखाली घेतली आह े िकवा ज्यासाठी वेगळे 

िशषर्कपतर् दतेा येऊ शकेल आिण ज्याकिरता इमारत आराखडा दणे्यात आला आह े िकवा दतेा येऊ 

शकेल िकवा 

ब) अशी इमारत जी काट भाडेप याने (cross lease) िकवा कंपनी भाडेप याने (company 

lease)वैयिक्तकिरत्या ताब्यात आह ेआिण ज्याकिरता िशषर्क पर्माणपतर् उपलब्ध आह ेिकवा 

क) िविश  कारणासाठी ताब्यात असलेली सावर्जिनक मालकीची जमीन िकवा  

ड) इमारतीमधील पर्त्येकाला स्वतंतर्पणे केलेली महानगरपािलका कर आकारणी. 

"खाजगी" मलिनःसारणी म्हणजे आवार आिण मलिनःसारण पर्णाली यांच्यामधील भाग. 

"िनिषध्द औ ोिगक गर्े पाणी" म्हणजे या उपिवधीच्या  पिरिश  ब मध्ये स्प  केल्यापर्माण,े 

जास्तीचे भौितक आिण रासायिनक गुणधमर् असलेल ेऔ ोिगक गर् ेपाणी. 

"जाहीर िनवेदन" म्हणजे महानगरपािलका ह ीत िवतरीत केल्या जाणा-या वृ पतर्ात एकदा 

तरी पर्कािशत करण्यात आलेले िकवा आिणबाणीच्या पिरिस्थतीत त्यावेळेस पर्त्यक्षात उपलब्ध असलेले 

साधन. 

"पर्ा  होणारे पाणी" म्हणज ेिकना-यावरील िकवा नैसिगक पाणी जे पर्िकर्या केलेले गर्े पाणी 

घेईल. 

 "मलिनःसारण पर्णाली" म्हणजे स्थािनक नागरी संस्थेच्या मालकीच्या असलेल्या सवर् 

पर्कारच्या मलिनःसारण्या, संलग्न वािहन्या, उदचंन कदर्, साठवणूक टाक्या, गर्े पाणी पर् सुिवधा कदर्, 



सागरी पातमखु आिण इतर संबंिधत संरचना ज्याचा वापर गर्े पाणी िस्वकारणे, पर्िकर्या व िवल्हवेाट 

लावण्यासाठी केला जातो आिण त्याला गर् ेपाणी  पर्णाली असेही म्हणतात.  

"पाणी व गर्े पाणी पिरक्षणासाठी आदशर् पध्दती" म्हणजे पर्दषूण िनयंतर्क मंडळातफ पर्कािशत 

करण्यात आलेली सवर् सुधारणा व पुरवण्या यांनी युक्त असलेली नवीनतम आवृ ी. 

"पावसाळी पाणी" म्हणज ेअवके्षपणाच्या अंती (Precipitation) सवर् पृ भागावरुन वाहणारे 

पाणी. 

"तात्पुरते िवसजर्न" म्हणजे मधून-मधून खंडीत होणारे िकवा कमी कालावधीकिरताचे 

िवसजर्न.  हया िवसजर्नामध्ये परवाना असण्यासापके्ष आवारातील असाधारण गर् े पाण्याच े कमी 

कालावधीकिरताचे िवसजर्न आिण भाडंी तयार करण्यापासून िनघणा-या गर्े पाणी िवसजर्नाचा अंतभार्व 

आह.े 

"स्थािनक नागरी पर्ािधकारण" म्हणज ेभारतीय घटनेच ेकलम 243 क्यु शी तादात्म्य राखून 

एखादया नगराचे स्थािनय पािलका पर्ािधकरण, पर्ादिेशक पिरषद िकवा नगरांचा समुदाय. 

"गर्े पाणी" म्हणज ेहया उपिवधीनुसार मलैा अंतभूत असलेले दर्ावणीय, अदर्ावणीय, िनवासी गर् े

पाणी िकवा दर्वरुप गेर् पाणी असलेले पाणी. 

"कमीत कमी गर्े पाणी करण"े म्हणजे गर्े पाण्याचे पर्माण व त्याचा िवषारीपणा कमी करणे वा 

काढून टाकणेच्या उि ाने ावसाियक आवारातील गर् ेपाण्यावर पर्चालन व िनबर्ंध लाग ूकरणे. 

 

"गर्े पाणी पर्णली" म्हणज े स्थािनक नागरी संस्थेच्या मालकीच्या असलेल्या सवर् पर्कारच्या 

मलिनःसारण्या, संलग्न वािहन्या, उदचंन कदर्, साठवणूक टाक्या, गर्े पाणी पर्िकर्या सुिवधा कदर्, सागरी 

पातमुख आिण इतर संबंिधत संरचना ज्याचा वापर गर् े पाणी िस्वकारणे, पर्िकर्या व िवल्हवेाट 

लावण्यासाठी केला जातो आिण त्याला मलिनःसारण पर्णाली असेही म्हणतात. 

"पिरमंडळे" म्हणज े शहरातील नाला जलगर्हण के्षतर्.  ज्यांना वेगळया गर् े पाणी/गर्े पाणी 

पर्िकर्या कदर्ाकडून सेवा पुरिवली जाते. 

िवभाग ए – गर् ेपाण्याच्या पुनवार्परासाठीचा उपिवधी 

1) उपिवधीची पर्योज्यता (लागू होण)े 

1.1 खालील पर्वगार्त मोडणा-या सवर् गृहिनमार्ण/ ापारी इमारत ना ह े उपिवधी लाग ू

आहते. 

पर्वगर् 1 – ज्यांचा भूखंड 2000 चौ.मी. पेक्षा जास्त आह.े 



पर्वगर् 2 – पाण्याचे वाटप पर्ितिदन 60000  िलटर पेक्षा जास्त आह.े  भोगवटादार/मालक/सहकारी 

संस्था यांच्या नांवे एकापेक्षा जास्त पाण्याच्या जोडण्या असतील तर सवर् जोडण्यांच्या पाण्याचे वाटप 

या उपिवधीसाठी िवचारात घेतले जाईल. 

पर्वगर् 3 – कोणत्याही पर्कारची 60 पेक्षा जास्त वस्ती घरे असणा-या इमारती.  

 िवकास िनयंतर्ण िनयमावली 1991 च्या खंड 23(1) (जी) च्या तरतुद नुसार 

मनोरंजनासाठीच्या मोकळया जागेत परवानगी असलेल्या बांधकाम/वापर यांसह चटई  के्षतर् िनदशांक  

मुक्त मनोरंजनासाठीच्या मोकळया जागेत पर्त्यक्ष संयंतर्ाची माडंणी केली जाईल.  मनोरंजन मदैानात 

परवानगी असलेल्या सवर् बांधकामासिहत जोत्याचे एकूण के्षतर् मनोरंजन मदैानाच्या के्षतर्ाच्या 10 टके्क 

पेक्षा जास्त नसावे.  इमारत रेषेपासून संयंतर् 3 मीटर दरू असावे व आवार िभतीपासून कमीत कमी 

1.5 मीटर अतंरावर असावे. संयंतर्ाच्या कमाल 8 मीटर एवढया उंचीस परवानगी िदली जाईल.  

चटईके्षतर् िनदशांक मुक्त अशा इमारत च्या स्टील्टमध्येही संयंतर्ास परवानगी िदली जाईल. 

1.2 पर्ािधका-यांनी िनि त केल्यानुसार खालील बाबतीत सूट दतेा येईल. 
 

 अ) पर्िकर्या केलेल्या पाण्याच्या वापरासाठी िव मान इमारतीवर  

               अितिरक्त टाकीची तरतूद करण्याची परवानगी दतेा येत नसेल 
 

          ब) िव मान बांधकामात पर्िकर्या कदर् उभारण्यासाठी व एकतर्ीकरणाच्या  

     खोलीसाठी (Collection Chamber) जागा नसेल. 

 
 

2) गर्े पाण्याची िवल्हवेाट 

2.1 इमारतीच्या मालकाने िकवा भोगवटादाराने त्यांच्या इमारतीतीलच गर्े पाणी/मलपर्वाह 

मलिनःसारण यंतर्णेत िवसिजत करावा व इतर कोणत्याही िक्तस त्यांच्या  इमारत मधून तो 

मलिनःसारण यंतर्णेत टाकण्यास परवानगी दऊे नय.े 

2.2 पिरमाण िकवा दजार् यामुळे मलिनःसारण यंतर्णेस धक्का पोहोचणार नाही िकवा मलपर्वाहाच्या 

वहनास अडथळा येणार नाही िकवा त्यांच्या पर्िकर्येस अडथळा यणेार नाही अशाच पध्दतीन ेकरावी 

तसेच महापािलकेकडून पर्ा  झालेल्या पाण्याच्या पुरवठयापेक्षा जास्त असता कामा नये.  

2.3 या उपिवधीच्या तरतुदीनुसार वैध परवानगीनेच मालकास गर्े पाणी/मलपर्वाह महापािलकेच्या 

पर्वाहास जोडण्यास अनमुती िदली जाईल व गर् े पाण्याच्या पुनचर्कर्ीकरणामुळे िमळणा-या 

फायदयासाठी दावा करु शकेल. 



2.4 या उप िवधीला अनुसरुन मूळतः िकवा पध्दतीने िकवा पर्काराने घाणेरडया वायचूा उपदर्व 

होणार नाही िकवा सावर्जिनक धोक्यास कारण होणार नाही. 

2.5  पुनचर्कर्ीत पाणी िपण्या ितिरक्त वापरासाठी वापरल े जाईल.  आवारात स्पशर् न होऊ 

दणे्याचा उ ेश असेल आिण मुंबई महानगरपािलकेच्या मलपर्वाह/ गर्े पाणी पर्णालीस थेट जोडणी केली 

जाणार नाही.  तथािप, पुनचर्कर्संयंतर्ाकडून जमा झाललेे गर्े पाणी जर िस्वकार करण्याजोग्या दजार्च े

असेल तर मुंबई महानगरपािलकेच्या मलिनःसारण जाळयास जोडल ेजाईल. 

3) उपिवधीची अमंलबजावणी 

3.1 िव मान मालम ांच्या बाबतीत महानगरपािलका आयुक्त िकवा पर्ािधकृत अिधकारी 

वापरकत्यार्स िविनिद  वेळेत गर्े पाण्याचा पुनवार्पर करण्याची वस्था करण्याबाबत सूचना 

पाठवतील. 

3.2 पर्स्तािवत/इिच्छत/ पुनिवकासांतगर्त असलेल्या मालम ांच्या बाबतीत वापरकतार्/िवकासक/ 

बांधकाम ावसाियक महानगरपािलका  आयुक्तांना थटे िकवा पर्ािधकृत सल्लागारांकरवी पर्स्तािवत 

"िवसजर्न वस्थापन योजनेच्या" सिवस्तर मािहतीसह अजर् सादर करतील व त्यासोबत पाण्याच्या 

मागणीसाठी व गर् े पाणी/मलपर्वाह महानगरपािलकेच्या मलिनःसारण यंतर्णेस जोडण्याच्या 

परवानगीसाठी अजर् करतील. 

3.3 गर्े पाणी पर्िकर्या संयंतर्ाच्या गुणव ा/क्षमता यासंबंधीच े पूणर्त्वाच े  पर्माणपतर् 

महानगरपािलकेच्या संबंिधत िवभागाकडून घेण्यात यावे व ते इमारतीच्या वापरास परवानगी 

मागण्यापूव /काम पूणर्त्वाच ेपर्माणपतर् मागण्यापूव  सादर करावे. 

4) परवानगी दणे्याबाबत 

4.1 या उपिवधीच्या जोडपतर् 'ब' मध्ये िदलेल्या शत  व गर्े पाण्याच्या पुनवार्परासाठीच्या उपाय 

योजनांची पूतर्ता केल्यासच, उपिवधी लागू असणा-या पर्त्येक इमारतीस औ ोिगक गर्े पाणी/गर्े पाणी 

महानगरपािलकेच्या मलिनःसारण पर्िकर्येत िवसजर्न करण्यास परवानगी िदली जाईल. 

5) गर्े पाण्याची चाचणी व त्यांच ेिनकाल 

5.1 औ ोिगक सयंतर्ाच्या वापरकत्यार्ने िकवा परवाना आवश्यक असलेल्या वापरकत्यार्ने परवाना 

िमळण्यासाठी वषार्तून एकदा संयंतर्ातून िकवा  इमारतीतून िवसिजत केलेल्या औ ोिगक गर्े पाण्याचा 

चाचणी िनकाल महापािलका आयुक्तांकडे िकवा पर्ािधकृत अिधका-यांकडे ावेत. 

5.2 उपिवधी 5.1 मधील खंडात (Clause) िविनिद  केलेल्या तरतुद चे उल्लंघन न करता 

परवाना मागणा-या वापरकत्यार्ने िकवा संिनयंितर्त संयंतर् िकवा इमारतीच्या वापरकत्यार्ने, 



महानगरपािलका आयुक्तांनी लेखी मागणी केल्यास कधीही संयंतर्ातून िकवा इमारतीतून िवसिजत 

केलेल्या औ ोिगक गर् ेपाण्याचे चाचणी िनकाल महानगरपािलका आयुक्तांना सादर करावेत. 

5.3 या बाबतीत महानगरपािलका आयुक्तांनी िकवा पर्ािधकृत अिधका-याने िविहत केलेल्या 

पध्दतीने अटी व शत नुसार गर्े पाण्याची चाचणी व िनकाल सादर करावेत. 

 या उपिवधीन्वये महापािलका आयुक्त, त्यांचे पर्ितिनधी िकवा त्यांचे पर्ािधकृत अिधकारी यांना 

योग्य वेळी संयंतर्ाची पाहणी करण्यास पर्ािधकार िदले आहते. 

6) िवसिजत केलेल्या (पाण्याची) चाचणी करण्यासाठी सूचना 

6.1 महापािलका आयुक्त त्या त्या वेळच्या पिरिस्थतीचा आढावा घेऊन त्यानंा आवश्यक वाटल्यास, 

या उपिवधीच्या पाच ा खंडात िवशद केल्यापर्माण े औ ोिगक गर्े पाण्याच्या नमुन्यांची चाचणी 

करण्याचे आदशे दऊे शकतील व तरी संयतंर् भोगवटादारास लेखी सूचना दऊेन चाचणी करण्यासाठी 

येणा-या खचार्चे अिधदान करण्यासाठी कळवू शकतील. 

6.2 उपिवधीच्या खंड (Clause) (5) मध्ये नमूद केल्यापर्माणे िनयिंतर्त संयंतर्ाच्या भोगवटादारास 

सूचना पर्ा  होताच त्यान ेत्यासाठी उपिवधी (4) मध्ये िविहत केलेल्या तरतुद ची पूतर्ता करावी. 

7) गर्े पाणी पुनचर्कर्ीकरण पर्िकर्या कदर्ाच्या कायार्िन्वतीसाठी परवानगी - 

7.1 महापािलका आयुक्तांकडे पर्ा  झालेल्या गर्े पाणी चाचणी िनकालांच्या आधारे िकवा त्यांच्या 

सांगण्यावरुन िकवा त्यांच्या वतीने केलेल्या पाण्याच े पुनचर्कर्ीत कदर् आवश्यक त्या गरजा पूणर् करीत 

आहते याची खातरजमा करुन संयंतर् कायार्िन्वत करण्यास लेखी परवानगी दतेील. 

7.2 भोगवटादाराने िविनिद  केल्यापर्माणे संयतंर् कायार्िन्वत करावे. 

8) गर्े पाण्याचे िवघटन -   

8.1 स्वतंतर् िवसजर्न पर्िकर्ये ारे इमारतीतील पर्साधनगृहातील गर्े पाणी न्हाणीघर व 

स्वयंपाकघरातील गर्े पाण्यापासून वेगळे केले जाईल.  गर्े पाणी पुनचर्कर्ीकरण संयंतर्ा ारे पुनचर्कर्ीत केले 

जाईल व िहर ा रंगाच्या (Down take) पाईप ारे सुस्प पणे स्वतंतर् टाकीत साठवले जाईल व 

िपण्या ितिरक्त इतर कामासाठी परत वापरले जाईल.  पाण्याची गणुव ा िपण्या ितिरक्तच्या  

पाण्याच्या  पर्माणकानुसार असेल.  पुनचर्कर्ीत केलेल्या पाण्याची चाचणी सहा मिहन्यातून एकदा केली 

जाईल.  जेव्हा महानगरपािलका आयुक्त िकवा त्यांच े पर्ािधकृत अिधकारी िवचारणा करतील तेव्हा 

त्यांना िनकाल उपलब्ध करुन िदले जातील. 



9) गर्े पाणी िवल्हवेाटीसाठी सशतर् परवानगी – 

 सशतर् स्वरुपाच्या संयंतर्ात पाण्याच्या पुनचर्कर्ीकरण व पुनवार्पराची सुिवधा उपलब्ध 

असल्यास त्यातील गर् ेपाण्याची िवल्हवेाट लावण्यास सशतर् परवानगी िदली जाईल व ती एमपीसीबी 

(MPCB) पर्माणकातील मयार्दपेेक्षा जास्त नसेल. 

10) बदलासंबंधी अिनवायर् सूचना - 

बदलासंबंधी भोगवटादाराने त्याच्या इमारतीमधून िकवा संयंतर्ा ारे होणा-या गर् े पाण्याच्या 

िवल्हवेाटीचे पिरमाण, स्वरुप  व गुणव ा तसेच िवल्हवेाटीच्या पध्दतीबाबत िकवा आवश्यक 

पाण्याचा बाहरेुन अितिरक्त पुरवठा यातील बदलामुळे जर या उपिवध तगर्त जारी केलेल्या परवान्याचे 

उल्लंघन होणार असेल तर त्याबाबत त्विरत आयुक्तांना िकवा त्यांच्या पर्ािधकृत अिधका-यांना 

कळवावे. 

11) परवाना/सूचना यांच्या शत मध्ये बदल करण्यासाठी पर्ािधकारी - 

11.1 या उपिवधीनसुार पर्ािधका-यांनी िदलेल्या लेखी सूचना िकवा िदलेल्या परवान्यान्वये आयुक्त 

िकवा त्यांचे पर्ािधकृत अिधकारी संयंतर्ाच्या, इमारतीच्या िकवा चाचणी अहवालाच्या समाधानकारक 

पाहणी नंतर र  करतील, बदल करतील िकवा अटी घालतील. 

12)    पर्ािधकारातील हस्तक्षेप - 

 आयुक्तांच्या िकवा त्यांचे पर्ितिनधी िकवा पर्ािधकृत अिधका-यांबरोबर हस्तके्षप करण्यास सक्त 

मनाई आह.े 

13)  सूचना /परवानगीचा बटवडा (Delivery) - 

 या उपिवधीच्या आवश्यकतेनुसार सूचना/परवानगीचा बटवडा कायदशेीरिरत्या केला आह े

असे मानल ेजाईल.  जर ती पोचपावतीसह उ ेिशत पर्ा कत्यार्च्या  हातात िदली असेल िकवा त्याच्या 

िनवासस्थानी, कामाच्या िठकाणी िकवा मािहती असलले्या िठकाणी पोचपावतीसह पोहचिवली असेल 

िकवा त्यांच्या कुटंुबातील सज्ञान सभासदाकडे िदली असेल िकवा त्यांच्या सज्ञान कमर्चा-याकड े

पोचपावतीसह िदली असले िकवा त्या िक्तकडे न दणीकृत टपालाने त्याच्या िनवासस्थानी िकवा 

त्याच्या अिलकडील मािहत असलेल्या कामाच्या जागी पाठिवली असेल.  जर अशा पध्दतीने बटवडा 

करणे शक्य नसेल तर वर नमूद केलेल्या िठकाणापैकी एखा ा िठकाणी सदर सूचना ठळकपणे 

िचकटिवली असेल तरी सदर सूचनेचा कायदिेशरिरत्या बटवडा झाला आह ेअसे मानले जाईल. 



14) सुधार कायर् - 

14.1 महापािलका आयुक्तांनी िकवा त्यांच्या पर्ािधकृत अिधका-यांनी लेखी सूचना पाठिवल्यानंतर 

या उपिवधीतील तरतूद चे उल्लंघन करणा-या िक्तस तपासाच्या िदवशी रु. 5000/- दडं आकारला 

जाईल व तरीही उल्लंघन चालूच रािहले तर पर्त्येक िदवसासाठी सुधार कायर् म्हणून रु. 100/- दडं 

आकारला जाईल. 

14.2 पुनचर्कर्ीकरण संयंतर् कायार्िन्वत न केल्यास (चाचणी िनणर्याच्या िनदशानुसार आिण/अथवा 

पर्त्यक्ष पडताळणीनुसार, िनिरक्षक िकवा महानगरपािलकेच्या पर्ािधकृत अिधकारी यांनी 

ठरिवल्यापर्माणे) पर्त्येक िदवसासाठी रु. 500/- िकवा जलजोडणी तोडणे असा दडं केला जाईल. 

15) अिधका-यांचे पर्ािधकार पतर् - 

15.1 या उपिवधी अंतगर्त िविवध कतर् े पार  पाडण्यासाठी महापािलका आयुक्त त्यांच्या अिधका-

यांना , िनिरक्षकांना अिधकार (Power) पर्दान करतील. 

 
 

िवभाग ‘ब’ जल पर्ोत्साहक उपिवधी 

16) गर्े पाण्यासाठी स्वतंतर् नळरचना (Plumbing) व निवन इमारतीसाठी पुनचर्कर्ीकरणाची  

तरतूद. 

16.1 पर्त्येक िवकासक/बांधकामदाराने इमारतीच्या िवकर्ीपूव  नवीन बांधलेल्या इमारतीत गर्े पाणी 

पुनचर्कर्ीकरण संयंतर् साठा व पुनर्वापर यासाठी स्वतंतर् नळ रचनेची तरतुद करावी. 

17) गर्े पाण्यासाठी स्वतंतर् नळ रचना व िव मान इमारतीसाठी पुनचर्कर्ीकरणाची तरतूद. 

17.1 िव मान सवर् इमारती/िनवासी बांधकाम यांनी पुनचर्कर्ीत पाण्याचे संयंतर् तसेच त्या अनुषंगान े

गर्े पाणी व त्याच्या पुनवार्परासाठी पुरेशा स्वतंतर् नळरचनांची तरतूद करावी. 

18) पाण्याचा पुनवार्पर काटेकोरपणे िपण्या ितिरक्त व संपकर् रिहत (Non-contract use)  

वापरासाठी करावा. 

18.1 सुस्प पणे वेगळ्या जांभळया रंगाच्या (Purple) पुनवार्पर पर्णाली ारे पाण्याचा पुनवार्पर 

काटेकोरपणे िपण्या ितिरक्त कारणासाठी करण्यात येईल. संपकर् रिहत वापर हा काटेकोरपणे 

न्हाणीघरात वेगाने पाणी टाकणे (Flush) , झाडे झुडपे यांकिरता िठबकिसचन, िहरवळीच्या/उप 

पृ भागाचे िसचन याकिरता करावा. 



19) िपण्यास योग्य व िपण्यास आयोग्य पाण्याची काट जोडणी   (Cross connection) होता  

कामा नय.े 

19.1 कोणत्याही िठकाणी िपण्याचे व न िपण्याचे पाणी यांच्या जोडणीचा गुंता होणार नाही. 

(Cross connection) िपण्याच्या पाण्याच्या पर्णालीपेक्षा पुनर्चकर्ीत पाण्याच्या पर्णालीचा पर्चालन 

दाब हा कमी राखला जाईल.  जोडणी करताना दिूषत पाणी िमसळणे टाळण्यासाठी खबरदारी घ्यावी 

लागेल. 

20) पुनचर्कर्ीत पाण्याचे मोजमाप 

20.1 पुनचर्कर्ीत पाणी ह ेपर्वाहमापक/जलमापक या ारे वेगळया साठवणकू टाकीत साठवण्यापूव  

मोजले जाईल. पर्वाहमापक/जलमापक ह े बृहन्मुंबई महानगरपािलके ारे मोहरबंद  (Sealed) केले 

जातील. भोगवटादाराकडून पर्वाहमापक व जलमापकाचे मािसक वाचन होईल व जेव्हा मागणी केली 

जाईल तेव्हा िनकाल उपलब्ध केला जाईल.  

 

21)  जलकरात सवलत 

21.1 जर महापािलका आयुक्त िकवा त्यांच्या पर्ािधकृत अिधका-यांनी पर्मािणत केले की इमारत 

िकवा िनवासी बांधकाम यानंी यशस्वीिरत्या िपण्याच्या पाण्याचा वापर 25 टक्क्यांनी कमी केला आह े

तर ते पर्संगोिचत कालावधीसाठी  (relevant period ) जलकरात 25 % सवलत िमळण्यास पातर् 

होतील. औ ोिगक व िनवासी आवारातील वापरलेल्या अितिरक्त पर्माणाची बचत होईल. ा 

सवलतीचा पर्त्येक वष  आढावा घेण्यात येईल. 

22) मलिनःसारण करात सवलत. 

22.1 जर महपािलका आयुक्त िकवा त्यांच्या पर्ािधकृत अिधका-यांनी पर्मािणत केले की इमारत िकवा 

िनवासी बांधकाम यांनी यशस्वीिरत्या िपण्याच्या पाण्याचा वापर 25 टक्क्यांनी कमी केला आहते तर 

ते पर्संगोिचत कालावधी (relevant period ) मलिनःसारण करात 25 % सवलत िमळण्यास पातर् 

होतील. औ ोिगक व िनवासी आवारातील वापरलेल्या अितिरक्त पर्माणाची बचत होईल. ा 

सवलतीचा पर्त्येक वष  आढावा घेण्यात येईल. 

22.2 मुंबईतील िस्वकाराहर् (िस्वकारण्याजोग्या) िवकासाला उ त करण्यासाठी, बृहन्मुंबई 

महानगरपािलका, पयार्वरण पुरक गृहसंस्थेचा िवचार करत आह.े प ी आकारणीच्या आधारे  (Star 

rating) िवकास आकार महापािलका कर यात सवलत आह,े ज्यायोग े उपभोगत्यास 10 ते 50 

टक्क्यापयर्त बदलती सवलत िमळू शकेल. पाणी बचतीच्या कसोटी अंतगर्त, िनवासी इमारतीतील गर् े



पाणी आिण काळे पाणी यांच े पुनचर्कर्ीकरण ह े पयार्वरणपूरक गृहसंस्थेचा एक भाग  आह.े 

पयार्वरणपूरक गृहसंस्थेमध्ये गर्े पाणी पर्िकर्या योजना कायार्िन्वत करणे ही अिनवायर् अट आह.े आिण 

प ी अकारणी (Star rating) िमळण्यासाठी त्यास 25 गुण िदले आहते. तसेच गर्े पाणी आिण काळे 

पाणी यांची िवभागणी (वेगळे) करण्यासाठी दहुरेी नळ रचना करणे ही सु ा अिनवायर् अट  आह े

ज्यासाठी 10 गुण पर्स्तािवल ेआहते. 

23) िववाद िनवारण 

 हया उपिवधीची  अमंलबजावणी करतांना उ वणारे सवर् िववाद ह े महानगरपािलका 

आयुक्तांकडे िनिद  केले जातील जे पर्ािधकृत अिधका-यांकडे सल्ला मसलत करुन िमटवतील आिण 

त्याब ल भोगवटादार/बांधकाम ावसाियक/िवकासक हयांना कळवतील. महानगरपािलका 

आयुक्तांचा िनणर्य हा अंितम असेल व भोगवटादारांवर बंधनकारक असेल. 

 पिरिश  ‘अ’ - उपिवधीमध्ये पर्स्तािवल्यापर्माणे संकल्पनात्मक गर्े पाण्याच्या पुनर्वापराची 

मांडणी  

पिरिश  ‘ब’ – गर्े पाणी पुनचर्कर्ीकरण कदर्ातून वाहून जाणा-या पाण्याची वैिशष् .े 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



पिरिश  'ब' 

 

गर्े पाणी पुनचर्कर्ीकरण कदर्ातून वाहून जाणा-या पाण्याची वैिश ये – 

 

1) बी.ओ.डी.  - पर्ित िलटर 5 िम.ली. पके्षा कमी 

 

     2) पी.एच.     -  6.5 ते 7.5 च्या मध्ये 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

कृपया हरकती व सूचनांसाठी खालील िलक िकवा ईमेल आयडीवर संपकर्  साधावा – 
 
http://www.linkedin.com//pub/chief-engineer-sewerage-operation-m-c-g/56/6a1/409 
 
dychepnc.so@mcgm.gov.in 

chiefengineer.so@gmail.com 

che.so@mcgm.gov.in 

 

अिस्वकार (Disclaimer) 

 िपण्याच े पाणी वाचिवण्याकिरता,   लोकांच्या सहभागासाठी  गर् े पाण्याच्या उपिवध ची 

माडंणी करण्यात येत आह.े  गर् े पाणी उपिवधी, िनरिनराळया खात्याचं्या सबंिंधत अिधका-याचं्या 

सिमतीन ेतयार केलले ेआहते व  त्याचं्या सव म ज्ञानावर आधािरत आहते. 

 हया गर् े पाणी उपिवध ना अिंतम रुप दणे्यापवु  जनतचे्या सचूना / हरकती िदनाकं 

26.3.2013 पासून 21.5.2013  पयर्ंत मागिवण्यात यते आहते. 

 सदर सचूना/ / हरकती िवचारात घणे्याच ेअिधकार बृहन्मुबंई  महापािलकेन े राखनू ठेवलेल े

आह.े 

 


